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1. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

la transición energética reduce algunos riesgos, como los ambientales y geopolíticos, pero también introduce nuevos 
desafíos y riesgos, como los tecnológicos y sociales.

FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 



2. RIESGOS/ACCIDENTES EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES 



3. LOS RIESGOS NATURALES SU AFECCIÓN A LAS ENERGÍA RENOVABLES     

Los más importantes:

- Incendios forestales 
- TCA
- Granizo de gran tamaño
- Inundaciones 

Los pronósticos:

- Altas temperatura 
- Disminución de la humedad
- Cambios de fase del agua 
en la atmósfera  mucho más 
súbitos y violentos



4. INTERFAZ: PLANTA SOLAR ςFORESTAL      

Áreas de contacto o mezcla entre las masas  forestales y la planta fotovoltaica 

El  interfaz planta fotovoltaica-forestal se refiere a las medidas y estrategias adoptadas para prevenir, controlar y 
mitigar los incendios forestales que puedan afectar  a la instalación. Incluyendo subestación y línea de evacuación 

TIPOS DE VEGETACIÓN EN LAS ZONAS DE INTERFAZ

- Arbolado denso

- Matorral 

- Mosaicos agrícola �t forestal

- Agrícola 


